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Commercial Gas-Fired - Standard Atmospheric Models

G
N

D
 (2

4V
)

M
V

 / 
PV

G
N

D

24
V

PVM
V

OFFON

TRANSFORMER
LOAD

PILOT MODULE

N
L

GND

GAS VALVE

SPARK IGNITER

AQUASTAT

SWITCH

FLUE DAMPER

IG
N

C
O

M
24

V
TH

POWER

AQUASTAT

PILOT VALVE

ECO

MAIN GAS VALVE

LED INDICATORS

IGNITION SEQUENCE

COM

FUSE
(2 Amp.)

PV

MV / PV

MV

TRANSFORMATEUR

MODULE DE CONTRÔLE

CONTRÔLE AU GAZ

ALLUMEUR
À ÉTINCELLE

AQUASTAT

REGISTRE D'ÉVACUATION 
AUTOMATIQUE

ALIMENTATION

AQUASTAT

SOUPAPE DE VEILLEUSE

ECO

CONTRÔLE AU GAZ PRINCIPAL

INDICATEURS DEL

SÉQUENCE D'ALLUMAGE

FUSIBLE
(2 Amp.)

TRANSFORMER /
TRANSFORMATEUR

PILOT MODULE / MODULE DE CONTRÔLE

GAS VALVE /
VALVE À GAZ

SPARK IGNITER / 
ALLUMEUR À ÉTINCELLE

AQUASTAT / 
AQUASTAT

SWITCH /
INTERRUPTEUR

FLUE DAMPER /
REGISTRE D'ÉVACUATION 
AUTOMATIQUE

POWER / 
ALIMENTATION

AQUASTAT /
AQUASTAT

PILOT VALVE /
VALVE DE VEILLEUSE

ECO / 
ECO

MAIN GAS VALVE / 
VALVE À GAZ PRINCIPALE 

LED INDICATORS /
INDICATEURS DEL

IGNITION SEQUENCE /
SÉQUENCE D'ALLUMAGE

FUSE / 
FUSIBLE
(2 Amp.)

G
N

D
 (2

4V
)

M
V

 / 
PV

G
N

D

24
V

PVM
V

OFFON

LOAD
N
L

GND

INTERRUPTEUR

IG
N

C
O

M
24

V
TH

COM

PV

MV / PV

MV

G
N

D
 (2

4V
)

M
V

 / 
PV

G
N

D

24
V

PVM
V

OFFON

LOAD
N
L

GND

INTERRUPTEUR

IG
N

C
O

M
24

V
TH

COM

PV

MV / PV

MV

DF014


